
B01

B02

B03

T01

T02

T03

A LOS FILTROS

Ø 250mm PVC

V.E.

V.E.

V.E.

V.A.C.

V.A.C.

Ø 150mm PVC

A RED DE

DISTRIBUCIÓN

AGUA A TRATAR

INGRESO A LA PLANTA

Ø 150mm PVC

DETALLE BY-PASS

Ø 250mm PVC

Ø 250mm PVC

Ø 400mm PVC

Ø 400mm PVC

Ø 160mm PVC

Ø 160mm PVC

Ø 150mm PVC

Ø 160mm PVC

Ø 160mm PVC

Ø 400mm PVC

3

4

1

1

1

2

2

2

2

6

4

V.A.C.

7

C.D.L.

LLAVE ESCLUSA BRIDADA D: 400mm

CUPLA DE RED 400x160 PVC JE

BRIDA DE TRANSICIÓN Hierro/PVC D: 160mm c/ tornillos

RAMAL A 45° D: 400x160 PVC JE

CANTIDAD
DESCRIPCIÓN

3

4

1

2

REFERENCIA

1

2

3

4

CURVA A 90° PVC D: 160mm JE

5

6

CURVA A 45° D: 160 PVC JE4

1

7 1
LLAVE ESCLUSA BRIDADA D: 250mm
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DESCRIPCIÓN:

INTERCONEXIÓN DE LOS TANQUES A LA CAÑERÍA DN400 

NUEVOS POZOS DE CAPTACIÓN Y CAÑERÍAS DE

INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE

Municipalidad de Bolívar

Intendente Dr. Eduardo Bucca
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